
（建築工事案内図） 既存建具案内図（4階） 1/400 A12町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事



（建築工事案内図） 既存建具表 ― A13町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事



（建築工事案内図） 既存雑詳細図-1 図示 A14町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事



（建築工事案内図） 既存雑詳細図-2 図示 A15町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事



（建築工事案内図） 既存雑詳細図-3 図示 A16町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事



（建築工事案内図） 既存雑詳細図-4 図示 A17町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事



（建築工事案内図） 既存雑詳細図-5 図示 A18町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事



（建築工事案内図） 既存雑詳細図-6 図示 A19町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事







町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 （電気設備工事案内図） 1/200 E03幹線・動力設備4階平面図

４１１４１０４０９４０８４０７

■改修内容

・改修範囲を　　　　で示す。　

・401号室
　ファンコイル更新に伴う電源の取外し、再取付
　壁付換気扇新設に伴う電源供給、スイッチ取付

・411号室
　ファンコイル更新に伴う電源の取外し、再取付

・410号室
　ファンコイル更新に伴う電源の取外し、再取付
　壁付換気扇新設に伴う電源供給、スイッチ取付

・409号室
　ファンコイル更新に伴う電源の取外し、再取付
　壁付換気扇新設に伴う電源供給、スイッチ取付

・408号室
　ファンコイル更新に伴う電源の取外し、再取付
　壁付換気扇新設に伴う電源供給、スイッチ取付

・407号室
　ファンコイル更新に伴う電源の取外し、再取付
　壁付換気扇新設に伴う電源供給、スイッチ取付
　



町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 （電気設備工事案内図） 1/200 E04電灯設備4階平面図

４０１
４１１

４１０４０９

４０８４０７

■改修内容

・改修範囲を　　　　で示す。　

・401号室
　天井照明器具を蛍光灯天井カバー付からLED下面開放(連続調光タイプ)へ更新
　ベッド上部天井に処置灯を追加
　上記処置灯用調光スイッチをベッド頭部付近壁に設置
　MCに設置されている読書灯を壁付ベッドライト(スイッチ共)へ更新

・411号室
　天井照明器具を蛍光灯天井カバー付からLED下面開放(連続調光タイプ)へ更新
　ベッド上部天井に処置灯を追加
　上記処置灯用調光スイッチをベッド頭部付近壁に設置
　MCに設置されている読書灯を壁付ベッドライト(スイッチ共)へ更新

・410号室
　天井照明器具を蛍光灯下面開放アルミルーバー付からLED下面開放アルミルーバー
　(連続調光タイプ)へ更新
　ベッド上部天井に処置灯を追加
　上記処置灯用調光スイッチを入口に設置

・409号室
　天井照明器具を蛍光灯下面開放アルミルーバー付からLED下面開放アルミルーバー
　(連続調光タイプ)へ更新
　ベッド上部天井に処置灯を追加
　上記処置灯用調光スイッチを入口に設置

・408号室
　天井照明器具を蛍光灯下面開放からLED下面開放(連続調光タイプ)へ更新
　上記照明スイッチはタンブラスイッチから調光スイッチへ更新
　ベッド上部天井に処置灯を追加
　上記処置灯用調光スイッチをベッド頭部付近壁に設置
　MCに設置されている読書灯を壁付ベッドライト(スイッチ共)へ更新
　入口付近のフットライトをLEDに更新

・407号室
　天井照明器具を蛍光灯下面開放からLED下面開放(連続調光タイプ)へ更新
　上記照明スイッチはタンブラスイッチから調光スイッチへ更新
　ベッド上部天井に処置灯を追加
　上記処置灯用調光スイッチをベッド頭部付近壁に設置
　MCに設置されている読書灯を壁付ベッドライト(スイッチ共)へ更新
　入口付近のフットライトをLEDに更新



町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 （電気設備工事案内図） 1/200 E05誘導灯・非常照明設備4階平面図

■改修内容(E-01参照)

・改修範囲を　　　　で示す。　

・401号室
　天井解体復旧に伴う非常照明取外・再取付

・ナースステーション
　天井解体復旧に伴う非常照明取外・再取付

・411号室
　天井解体復旧に伴う非常照明取外・再取付

・410号室
　非常照明1台新設

４０７ ４０８
４０９ ４１０

４１１
４０１

・409号室
　非常照明1台新設

・408号室
　非常照明1台新設

・407号室
　非常照明1台新設

・廊下
　避難口誘導灯2台新設



町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 （電気設備工事案内図） Ｎ・Ｓ E06照明器具姿図（１）
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