
町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 （電気設備工事案内図） Ｎ・Ｓ E07照明器具姿図（２）



町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 （電気設備工事案内図） 1/200 E08コンセント設備4階平面図

■改修内容

・改修範囲を　　　　で示す。　

・401号室
　各メディカルコンソールに一般回路コンセント2口、発電機回路コンセント2口増設
　各ベッド付近にコンセント2口＋テレビ端子を新設
　
・ナースステーション
　天井に配線ダクト(2m程度)2列追加
　壁にCVCF回路用コンセント2口追加
　新設インターホン親機、電気錠制御盤用電源追加

・411号室
　各メディカルコンソールに一般回路コンセント2口、発電機回路コンセント2口増設
　各ベッド付近にコンセント2口＋テレビ端子を新設
　

・408号室
　各メディカルコンソール撤去に伴う、スイッチ、コンセント、接地端子、テレビ端子の撤去
　各メディカルコンソール新設に伴う一般回路コンセント2口、発電機回路コンセント2口、接地端子追加
　各ベッド付近にコンセント2口＋テレビ端子を新設

・407号室
　各メディカルコンソール撤去に伴う、スイッチ、コンセント、接地端子、テレビ端子の撤去
　各メディカルコンソール新設に伴う一般回路コンセント2口、発電機回路コンセント2口、　接地端子追加
　各ベッド付近にコンセント2口＋テレビ端子を新設

・廊下
　407号室前にコンセント2口追加
　棚内にコンセント2口2個追加
　自動ドア用電源追加
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町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 （電気設備工事案内図） Ｎ・Ｓ E09電灯分電盤(4L-1)結線図（１）
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町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 （電気設備工事案内図） 1/200 E10電灯分電盤(4L-1)結線図（２）
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町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 （電気設備工事案内図） Ｎ・Ｓ E11電灯分電盤(4L-1)結線図（３）
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町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 （電気設備工事案内図） Ｎ・Ｓ E12テレビ共同受診設備系統図

■改修内容

・改修範囲を　　　　で示す。　

・401号室
　各ベッド付近にコンセント2口＋テレビ端子を新設

・411号室
　各ベッド付近にコンセント2口＋テレビ端子を新設

・408号室
　各ベッド付近にコンセント2口＋テレビ端子を新設

・407号室
　各ベッド付近にコンセント2口＋テレビ端子を新設



町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 （電気設備工事案内図） Ｎ・Ｓ E13医療モニター配管設備系統図

■改修内容

・改修範囲を　　　　で示す。　

・410号室
　天井解体復旧に伴う医療モニターの取外・再取付

・408号室
　天井解体復旧に伴う医療モニターの取外・再取付

・407号室
　天井解体復旧に伴う医療モニターの取外・再取付



町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 （電気設備工事案内図） 1/200 E14テレビ・電話・情報・医療モニター
配管設備4階平面図
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■改修内容

・改修範囲を　　　　で示す。　

・401号室
　各ベッド付近にコンセント2口＋テレビ端子を新設

・411号室
　各ベッド付近にコンセント2口＋テレビ端子を新設

・410号室
　天井解体復旧に伴う医療モニターの取外・再取付

・408号室
　各ベッド付近にコンセント2口＋テレビ端子を新設
　天井解体復旧に伴う医療モニターの取外・再取付

・407号室
　各ベッド付近にコンセント2口＋テレビ端子を新設
　天井解体復旧に伴う医療モニターの取外・再取付



町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 （電気設備工事案内図） 1/200 E15拡声・電気時計設備4階平面図

■改修内容

・改修範囲を　　　　で示す。　

・401号室
　天井解体復旧に伴うスピーカの取外・再取付

・411号室
　天井解体復旧に伴うスピーカの取外・再取付

・410号室
　天井解体復旧に伴うスピーカの取外・再取付

・409号室
　天井解体復旧に伴うスピーカの取外・再取付

・408号室
　天井解体復旧に伴うスピーカの取外・再取付

・407号室
　天井解体復旧に伴うスピーカの取外・再取付
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町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 （電気設備工事案内図） 1/200 E16自動火災報知設備4階平面図

■改修内容

・改修範囲を　　　　で示す。　

・401号室
　天井解体復旧に伴う煙感知器の取外・再取付

・411号室
　天井解体復旧に伴う煙感知器の取外・再取付

・410号室
　天井解体復旧に伴う煙感知器の取外・再取付

・409号室
　天井解体復旧に伴う煙感知器の取外・再取付

・408号室
　天井解体復旧に伴う煙感知器の取外・再取付

・407号室
　天井解体復旧に伴う煙感知器の取外・再取付
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町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 Ｍ011/100衛生設備4階平面図(1)
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町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 Ｍ021/100空調設備4階平面図(1)
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町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事 Ｍ031/100空調設備4階平面図(2)



（衛生設備工事案内図） 給排水4階平面図 1/200 Ｍ04

衛生設備工事

①407・408病室の洗面化粧台の撤去･新設に伴い撤去を行う。
　配管は、床上で切断・撤去を行う。
②廊下流しの撤去･新設に伴い、配管は床上で切断撤去を行う。
③401、409～411病室及びナースステーションの洗面化粧台は、内装改修（壁塗装）工事
（建築）に伴い養生・復旧を行う。

町田市民病院東棟４階ＨＣＵ改修工事
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